TAB Anlage 1 InfraServ

Stand: April 2025 GENDORF |

Technische Mindestanforderungen (TMA) an Messeinrichtungen im
Niederspannungsverteilernetz der InfraServ Gendorf Netze GmbH

1 Allgemein

Diese messtechnischen Standards sind technische Mindestanforderungen und damit
generelle Vorgaben fir den Ein-/Ausbau, Betrieb und Wartung von Messeinrichtungen im
Niederspannungsverteilernetz der InfraServ Gendorf Netze GmbH. In den beiliegenden
Stromlaufplanen ist der Aufbau der Messeinrichtungen beschrieben. Dieser Aufbau ist vom
Anschlussnehmer fir den Zahlereinbau umzusetzen. Bei einem Zahlerwechsel kann eine
Wandlernachriistung und eine Anderung der Verdrahtung vom Verteilernetzbetreiber
gefordert werden. Abweichungen von den technischen Anforderungen sind mit dem
Verteilernetzbetreiber vorab schriftlich abzustimmen.

2 Energiemesseinrichtung

Die Lastgangzahler i.d.R. EMH Typ LZQJ-XC werden vom Verteilernetzbetreiber gestellt
bzw. eingebaut und geprift. Dem Anschlussnehmer werden Impulsausgange

Wirkleistung Bezug A+;

Wirkleistung Lieferung A-;

Blindleistung Bezug R+;

Blindleistung Lieferung R-;

am Ubergabepunkt der Klemmleiste zu Verfiigung gestellt.

3 Mess- und Z&hleinrichtung
3.1 Z&hlung

- Die Wandlermessung ist als Vierleiterschaltung (bzw. Dreileiterschaltung der Schaltgruppe
4020; 500V/690V-Netz; Aron) aufzubauen.

- Messwandler in geeichter Ausfihrung 5/1A Birde 5VA, Klasse siehe TAB Punkt 11

- Im Wandlerkreis der Zahleinrichtung kénnen nicht geeichte Gerate oder Gerate des
Anschlussnehmers eingebaut werden, die Gerate sind mit dem Verteilernetzbetreiber
vorher abzustimmen. Der Verteilernetzbetreiber halt sich vor, bei Uberschreitung der
gesetzlichen Genauigkeitsanforderung nicht geeichte Gerate durch den Anschlussnehmer
aus dem Wandlerkreis der Messeinrichtung entfernen zu lassen. Der Anschlussnehmer
kann separate Messwandler fir seine Messzwecke in der Anschlussnehmeranlage
vorsehen.

- Die Z&hlerhilfsspannung (230V, AC, ohne RCD-Absicherung) ist vom Anschlussnehmer
zur Verfigung zu stellen. Im IT-Netz ist es auch mdglich, die Hilfsspannung tber einen
Steuertransformator zu generieren.
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3.2 Verdrahtung

Strompfad:

L1-HO7V-K 2,5mm2 Farbe: gelb
L2-HO7V-K 2,5mm? Farbe: griin
L3-HO7V-K 2,5mm?2 Farbe: violett
Spannungspfad:

L1-HO7V-K 2,5mm?2 Farbe: gelb
L2-HO7V-K 2,5mm? Farbe: griin
L3-HO7V-K 2,5mm?2 Farbe: violett
N- HO7V-K 2,5mm?2 Farbe: blau

Versorgungsspannung Zahler
HO7V-K 1,5mm?2 Farbe: braun

Impulsausgange/Analogausgange

HO7V-K 1,5mmz2 Farbe: weil3

Schnittstelle RS 485

Die Schnittstelle zur Klemmleiste ist mit geschirmtem Kabel auszuftihren.

InfraServ

GENDORF |

Die Verdrahtung fur den Zahler ist zum Einbauplatz zu fihren und mit ausreichender Lange
zu bemessen. Die Verdrahtung ist am Ziel mit unverlierbarer Aderkennzeichnung zu
versehen. Die Adern sind mit dem Ziel am Z&hler (z.B. P1/1) zu kennzeichnen.

3.3 Messung (wenn vom Anschlussnehmern gewiinscht)

Zusatzliche Messeinrichtung, je nach Anschlussnehmerwunsch, Birde <2VA, Aderfarben

wie Zahleinrichtung.
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3.4 Montage der Zahleinrichtung

Fur die Montage der Zahleinrichtung st ein Zahlerplatz GrolRe LxBxH
385mm/280mm/10mm vorzusehen. Leitungen mit grof3en Stromen oder elektronische
Gerate mit groRen Storpegel bzw. Warmeabgabe sind in der Nahe der Zahleinrichtung
nicht gestattet. Fur den Zahlereinbau sind entsprechende Befestigungspunkte nach
beiliegender MalRzeichnung vorzusehen.
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| CAD-Original, nicht von Hand &@ndern! |

EINE UNERLAUBTE VERVIELFALTIGUNG SOWIE WEITERGABE AN DRITTE VERPFLICHTET ZU SCHADENERSATZ UND KANN STRAFRECHTLICHE FOLGEN HABEN.

DIESE ZEICHNUNG IST URHEBERRECHTLICH GESCHUTZT.
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Ersatz flir/Ersetzt durch

gehort zu :




siehe Bl.01 Zaehlung

EINE UNERLAUBTE VERVIELFALTIGUNG SOWIE WEITERGABE AN DRITTE VERPFLICHTET ZU SCHADENERSATZ UND KANN STRAFRECHTLICHE FOLGEN HABEN.

DIESE ZEICHNUNG IST URHEBERRECHTLICH GESCHUTZT.

| CAD-Original, nicht von Hand &@ndern! |

(P2 optional nach Kundenwunsch,

beispielhaft fuer A2000 GMC-I Messtechnik GmbH)
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i Ersatz fiur/Ersetzt durch gehort zu :




| CAD-Original, nicht von Hand &@ndern! |

EINE UNERLAUBTE VERVIELFALTIGUNG SOWIE WEITERGABE AN DRITTE VERPFLICHTET ZU SCHADENERSATZ UND KANN STRAFRECHTLICHE FOLGEN HABEN.

DIESE ZEICHNUNG IST URHEBERRECHTLICH GESCHUTZT.
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| CAD-Original, nicht von Hand &@ndern! |

EINE UNERLAUBTE VERVIELFALTIGUNG SOWIE WEITERGABE AN DRITTE VERPFLICHTET ZU SCHADENERSATZ UND KANN STRAFRECHTLICHE FOLGEN HABEN.

DIESE ZEICHNUNG IST URHEBERRECHTLICH GESCHUTZT.

siehe Bl.01 Zaehlung
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| CAD-Original, nicht von Hand &@ndern! |

EINE UNERLAUBTE VERVIELFALTIGUNG SOWIE WEITERGABE AN DRITTE VERPFLICHTET ZU SCHADENERSATZ UND KANN STRAFRECHTLICHE FOLGEN HABEN.

DIESE ZEICHNUNG IST URHEBERRECHTLICH GESCHUTZT.
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siehe Bl.01 Zaehlung

EINE UNERLAUBTE VERVIELFALTIGUNG SOWIE WEITERGABE AN DRITTE VERPFLICHTET ZU SCHADENERSATZ UND KANN STRAFRECHTLICHE FOLGEN HABEN.

DIESE ZEICHNUNG IST URHEBERRECHTLICH GESCHUTZT.

| CAD-Original, nicht von Hand &@ndern! |

(P2 optional nach Kundenwunsch,

beispielhaft fuer SINEAX AM2000 Camille Bauer)
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